
# VDF NO VOLT HP PHASE LOCATION

1 A/C-20 SF 480 50 3PH B001

2 A/C-20 RF 480 20 3PH B001

3 AC-13 480 15 3PH GA-23a

4 AC-17 480 30 3PH Behind ele.stor.

5 AC-12 480 60 3PH GA-23a

6 AC 22 480 1 3 011-30

7 A/C 23 480 5 3PH A-011

8 A/C 25 480 5 3PH 1-112

9 A/C 6A 480 40 3PH GD-036

10 AHU201 480 20 3PH 4B-412

11 AHU9 480 15 3PH B-12-38

12 AHU7 480 25 3PH B-11-38

13 AHU6 480 10 3PH B-11-38

14 AHU5 480 25 3PH B-10-38

15 AHU4 480 10 3PH B-10-38

16 AHU2 480 7.5 3PH B-09-38

17 AHU1 480 25 3PH B-06-38

18 AHU 3 480 15 3PH BLDG 38

19 AHU4 480 30 3PH 1-104-32

20 A/C48 SF 480 30 3PH Penthouse

21 A/C48 RF 480 10 3PH Penthouse

22 A/C 49 480 1.5 3PH Penthouse

23 A/C 50 480 3 3PH Penthouse

24 EF1 480 5 3PH Penthouse

25 EF-5A 480 5 3PH 3A-348

26 AC-66 480 7.5 3PH 3A-348

27 EF-77 480 3 3PH 3A-348

28 C.T. Fan Motor 480 3 3PH B001

29 Domestic water P-1 480 25 3PH B001

30 Domestic water P-2 480 25 3PH B001

31 Domestic water P-3 480 25 3PH B001

32 AC-15 480 50 3PH Penthouse bldg2

33 AC-16 480 50 3PH Penthouse bldg2

34 EF202A 480 10 3PH PH01-01

35 EF202B 480 10 3PH PH01-01

36 AHU202 480 25 3PH B610-01

37 30-SP-1 480 25 3PH G-005

38 30-SP-2 480 25 3PH G-005

39 2VSP2 480 25 3PH Basement Bdlg 2

40 1-SP-2 480 50 3PH Behind xray file room.

41 HWP-30 480 10 3 005-30

42 HWP-31 480 10 3 005-30

43 HWP-1A 480 3 3 Penthouse

44 HWP-1B 480 3 3 Penthouse

45 CWHP 4 480 20 3 bldg 32 Penthouse

46 CWHP 5 480 20 3 bldg 32 Penthouse

47 RTU 1 480 20 3 bldg 32 Penthouse
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